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Leggere questo libretto di istruzioni prima di installare e 

mettere in funzione il monoblocco.

Conservarlo dopo averlo letto.

Copyright by GOVI GmbH 2021. 

È vietata la riproduzione totale o parziale di questo documento.
Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche nel corso
di ulteriori sviluppi.

GOVI GmbH 
Max-Planck-Str. 5
53842 Troisdorf (Germania)
Telefono: +49 (0) 2241 92 29 460
Fax:         +49 (0) 2241 92 30 390
E-mail: info-polarik@govi-gmbh.de
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1 Dati generali

GOVI offre questo libretto solo a scopo informativo. Le informazioni qui 
contenute non devono essere considerate complete in nessun caso.

Per ulteriori informazioni o domande, contattare il proprio referente GOVI.

Per garantire la durabilità dei prodotti GOVI, seguire le istruzioni in 
questo libretto.

1.1 Uso previsto

Il monoblocco è destinato all’uso in celle frigorifere in luoghi dove non 
vi è alcun rischio di esplosione o incendio. A tal fine, il monoblocco è 
montato in modo permanente sulla parete della cella mediante siste-
mi di fissaggio meccanici.

 � Non è previsto l’uso del monoblocco in aree AP.PE EEx (luoghi a 
rischio di esplosione).

 � Non è previsto l’uso del monoblocco in luoghi a rischio di incendio.

 � Il monoblocco è destinato esclusivamente all‘uso in ambienti interni.

Il monoblocco non è destinato a nessuno scopo diverso da quello descritto 
sopra. Ogni altro uso è da considerarsi improprio ed è vietato o richiede 
approvazione da parte del produttore.

Eventuali modifiche o manipolazioni al monoblocco che non siano 
state precedentemente approvate per iscritto da GOVI concluderanno 
immediatamente gli obblighi di garanzia da parte di GOVI. GOVI non è 
responsabile di lesioni personali o danni materiali derivanti da modifiche 
non autorizzate.

L‘uso previsto include anche il rispetto delle indicazioni relative ai lavori 
di manutenzione e riparazione, vedi sezione “10 Manutenzione” a 

pagina 45.

1.2 Condizioni d‘uso

Nel luogo di installazione della cella frigorifera è necessario garantire 
una buona ventilazione del monoblocco. Assicurarsi inoltre che vi sia 
un buon accesso per eventuali lavori di manutenzione. Il monoblocco 
non deve essere esposto alla luce solare diretta.

Quando si carica la cella, assicurarsi che vi sia all’interno una buona 
circolazione d’aria e non ostruire l‘evaporatore dell‘apparecchio. Evitare 
di introdurre fonti di calore nella cella frigorifera.



 7

Libretto di istruzioni 
Dati generali

®

1.3 Personale

I lavori sul monoblocco descritti in questo libretto di istruzioni possono 
essere eseguiti solo da persone che, grazie alla loro formazione tecnica, 
conoscenza ed esperienza, nonché in conformità con le normative 
pertinenti, possono valutare il lavoro da eseguire e riconoscere eventuali 
pericoli.

1.4 Pezzi di ricambio

Si possono utilizzare solo pezzi di ricambio originali o approvati da 
GOVI. Si precisa espressamente che i pezzi di ricambio e gli accessori 
non forniti da GOVI non sono stati testati né approvati. GOVI non si 
assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per danni 
causati dall‘utilizzo di pezzi di ricambio non originali.

1.5 Normative ambientali

Il monoblocco è fornito da GOVI già munito di refrigerante.

In caso di guasti nel circuito del refrigerante o in caso di fuoriuscita di 
refrigerante dal monoblocco, quest’ultimo deve essere controllato e 
riparato adeguatamente da un‘azienda specializzata.

In nessun caso il refrigerante può essere rilasciato all’aria aperta.

Leggere le Avvertenze di sicurezza e di pericolo nella sezione

“2.3 Avvertenze di sicurezza e di pericolo” a pagina 9, nonché 
la scheda tecnica del relativo refrigerante del produttore. Le schede 
tecniche corrispondenti sono disponibili sul sito di GOVI.

Le unità di refrigerazione difettose o il refrigerante estratto devono essere 
smaltiti in modo ecologico, tenendo conto delle normative pertinenti.
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1.6 Smaltimento dell‘apparecchio

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni personali e danni all‘ambiente a 

causa di uno smontaggio inadeguato del monoblocco.

Lo smontaggio del monoblocco può essere eseguito 

solo da specialisti qualificati.

Il refrigerante, in particolare, deve essere maneggiato 

facendo molta attenzione.

Il cliente è responsabile del corretto smaltimento del monoblocco.

Smaltire il monoblocco e, in particolare, il refrigerante in esso contenuto, 
in conformità con le normative locali sulla protezione dell‘ambiente, se 
necessario avvalendosi dell‘aiuto di un‘azienda specializzata.

Denominazione Materiale

Struttura Lamiera d'acciaio, acciaio

Condensatore, evaporatore Alluminio, rame

Componenti elettrici Rame, PVC, materiali vari

Compressore Acciaio, rame
e altri materiali

Olio del compressore

Refrigerante (standard) Vedi sezione 3 

“Caratteristiche tecniche” a 

pagina 14

Quantità di refrigerante Vedi sezione 3 

“Caratteristiche tecniche” a 

pagina 14

Verniciatura Composto epossidico

Tab. 1: Lista dei materiali
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2 Sicurezza

2.1 Termini e simboli rilevanti per la sicurezza

PERICOLO

La mancata osservanza di queste istruzioni può 

provare lesioni personali irreversibili, e in determinate 

circostanze potenzialmente mortali.

AVVERTIMENTO

La mancata osservanza di queste istruzioni può 

provare lesioni personali irreversibili, e in determinate 

circostanze potenzialmente mortali.

ATTENZIONE

La mancata osservanza di queste istruzioni può 

provocare lesioni personali e/o danni materiali o 

all‘ambiente.

2.2 Altri termini e simboli

Le note forniscono suggerimenti utilie informazioni aggiuntive.

2.3 Avvertenze di sicurezza e di pericolo

AVVERTIMENTO

Pericolo di morte per scossa elettrica

Per tutti i lavori sul monoblocco, occorre scollegarlo 

dall‘alimentazione ed evitare che si riaccenda.

Adottare misure adeguate per evitare che il monoblocco 

si riavvii nel mentre.

I testi delle note non contengono alcun contenuto 
rilevante per la sicurezza.
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AVVERTIMENTO

Pericolo di morte per scossa elettrica.

Quando si lavora sul monoblocco, è necessario 

osservare le seguenti misure di sicurezza:

 � Disconnettere.

 � Evitare che si riaccenda.

 � Assicurarsi che non ci sia tensione.

 � Mettere a terra e cortocircuitare.

 � Coprire o isolare le parti vicine con corrente.

Il collegamento elettrico del monoblocco va eseguito 

da un elettricista autorizzato.

AVVERTIMENTO

Pericolo di morte per gas velenosi.

Il monoblocco contiene un refrigerante che può 

produrre gas velenosi. Questi ultimi, in prossimità 

di fiamme libere o di un cortocircuito, sono irritanti 

pericolosi per le vie respiratorie e possono avere 

conseguenze mortali.

I refrigeranti di solito spostano l‘aria, possono causare 

una mancanza di ossigeno e quindi potenzialmente 

causare la morte per soffocamento.

Prestare attenzione quando si lavora sul monoblocco, 

soprattutto in ambienti chiusi o piccoli con limitato 

afflusso d’aria.

AVVERTIMENTO

Pericolo di incendio ed esplosione a causa di materiali 

operativi infiammabili.

Evitare fiamme libere, scintille elettriche e fonti 

di ignizione. Non fumare. Rispettare le misure di 

protezione antincendio e contro le esplosioni.
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AVVERTIMENTO

Pericolo legato a modifiche improprie.

Non effettuare ulteriori fori nel monoblocco in quanto 

ciò potrebbe danneggiare componenti importanti. 

Eventuali danni ai cavi elettrici o ai condotti del 

refrigerante possono causare incendi.

AVVERTIMENTO

Rischio di danni alla salute a causa delle emissioni di 

refrigerante.

Durante i lavori di manutenzione o riparazione del 

circuito del refrigerante possono verificarsi emissioni 

di refrigerante. Queste ultime possono avvenire sia in 

forma liquida che gassosa e rappresentano un rischio 

per le persone e per l’ambiente.

In caso di emissioni o perdite nel circuito del 

refrigerante, è indispensabile indossare indumenti 

protettivi adeguati come occhiali, maschera a filtro e 

guanti di protezione.

ATTENZIONE

Rischio di ustioni.

I componenti del monoblocco (ad es. condensatore, 

evaporatore e tubi) possono surriscaldarsi durante il 

funzionamento.

Prima di lavorare sul monoblocco, assicurarsi che sia 

passato sufficiente tempo per far raffreddare i com-

ponenti.

ATTENZIONE

Rischio di danni ambientali permanenti.

I materiali operativi (refrigerante e olio del compressore) 

non sono biodegradabili. Osservare la scheda dei dati 

di sicurezza o le istruzioni per l‘uso del materiale 

operativo utilizzato.

Smaltire i materiali operativi e i componenti che 

contengono materiali operativi in conformità con le 

norme di protezione ambientale vigenti a livello locale.
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ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per spigoli appuntiti e parti rotanti

Mantenere una distanza sufficiente dalle pale rotanti 

del ventilatore e fare attenzione ai bordi metallici 

taglienti sotto il pannello frontale.

Il contatto con gli spigoli appuntiti, in particolare con 

le pale del ventilatore, può causare lesioni.

2.4 Misure di sicurezza per l’uso di refrigeranti.

Sebbene i refrigeranti utilizzati siano classificati come sicuri, è necessario 
adottare alcune precauzioni di sicurezza durante la loro manipolazione 
e durante l‘installazione e la manutenzione del monoblocco.

Se i refrigeranti liquidi si liberano accidentalmente nell‘atmosfera, 
evaporano in modo rapido congelando tutto ciò con cui entrano in 
contatto.

Se entrano in contatto con la pelle, possono causare gravi ustioni.
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2.5 Primo soccorso

In caso in cui il refrigerante o l’olio del compressore entri in contat-
to con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua 
(per almeno 15 minuti) e consultare subito un medico.

In caso di ustioni, proteggere l‘area interessata da ulteriori lesioni o dal 
contatto con il refrigerante e adottare immediatamente ulteriori misure.

 � Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati dal refrigerante.

 � Sciacquare accuratamente il refrigerante con abbondante acqua 
tiepida.

 � Non applicare fonti di calore attivo (ad es. mediante sfregamento 
o borsa dell‘acqua calda).

 � Richiedere subito assistenza medica e coprire le parti del corpo 
interessate con materiale il più sterile possibile (ad es. bende) fino 
all‘arrivo dei soccorsi.

Se il refrigerante viene inalato, consultare immediatamente un medico, 
portare la persona ferita all‘aria aperta e, se necessario, eseguire le 
misure di rianimazione.
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3 Caratteristiche tecniche

Il monoblocco è costituito da un telaio autoportante in lamiera zincata 
e da un pannello frontale in ABS con verniciatura.

Il numero di serie del monoblocco si trova sulla targhetta di identificazione 
insieme ad altri dati tecnici importanti.

La targhetta si trova sul lato destro del pannello superiore principale 
vicino alla connessione elettrica.

Per garantire che le richieste vengano elaborate rapidamente, si 
richiede di menzionare sempre il numero di serie del monoblocco in 
caso di domande.

1

Fig. 1: Targhetta di identificazione
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3.1 Monoblocchi 6WN1 10 WN1, 5 WL1, 7 WL1

Fig. 2: Dimensioni disegni 10 WN1, 5 WL1, 7 WL1

15
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Denominazione Unità 6 WN1 10 WN1 5 WL1 7 WL1

Campo di temperatura 
della cella frigorifera

°C MT +10 / -5 BT -15 / -25

Volume max. della cella 
frigorifera

m3 6 10 5 7

Tensione V 1~230

Frequenza Hz 50

Potenza frigorifera W 1026 
(a 32 °C ambiente 
e 2 °C nella cella 

frigorifera)

1590 
(a 32 °C ambiente 
e 2 °C nella cella 

frigorifera)

738 
(a 32 °C ambien-
te e -18 °C nella 
cella frigorifera)

859 
(a 32 °C ambiente 

e -18 °C nella 
cella frigorifera)

Emissione di calore

nell’ambiente

W 1459 2291 1298 1566

Consumo energetico del 
compressore

W 433 701 560 707

EER
(Valore di efficienza dal rapporto tra 
( consumo di energia e la potenza 
frigorifera)

- 2,36 2,27 1,32 1,21

Consumo di corrente di 
spunto LRA

A 20,7 28 21 30

Consumo di corrente di 
marcia FLA

A 3 5,7 2,4 4

Tipo di sbrinamento - E

Portata d’aria ventilatore 
dell‘evaporatore

m3/h 750

Portata d’aria ventilatore 
del condensatore

m3/h 750

Grado di protezione IP 34

Temperatura max. 
esterna

°C 43 35

Refrigerante - R-513A R-452A

GWP 
(potenziale di riscaldamento 
globale))

- 631,4 2140

Tabl. 2: Caratteristiche tecniche
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Denominazione Unità 6 WN1 10 WN1 5 WL1 7 WL1

CO
2  

equivalente t CO
2

0,189 0,253 0,642 0,856

Quantità di refrigerante g 300 400 300 400

Lunghezza cavo rete di 
alimentazione

m 2

Freccia d’aria ventilatore 
dell’evaporatore

m 3,5

Dimensioni disegni - Vedi “Fig. 2: Dimensioni disegni 10 

WN1, 5 WL1, 7 WL1” a pagina 15

Peso kg 60 68 69

Colore RAL 9010 / 7024

Tab. 2: Caratteristiche tecniche

17
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3.2 Monoblocchi 15 WN2, 20 WN2, 10 WL2, 15 WL2

Fig. 3:  Dimensioni disegni  15 WN2, 20 WN2, 10 WL2, 15 WL2

18 
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Denominazione Unità 15 WN2 20 WN2 10 WL2 15 WL2

Campo di temperatura 
della cella frigorifera

°C MT + 10 / -5 BT -15 / -25

Volume max. della cella 
frigorifera

m3 15 20 10 15

Tensione V 1~230 3~400 1~230 3~400

Frequenza Hz 50

Potenza frigorifera W 2079 
(a 32 °C 

ambiente e 2 
°C nella cella 

frigorifera)

2560 
(a 32 °C 

ambiente e 2 
°C nella cella 

frigorifera)

1133 
(a 32 °C 

ambiente e -18 
°C nella cella 

frigorifera)

2111 
(a 32 °C 

ambiente e -18 
°C nella cella 

frigorifera)

Emissione di calore
nell’ambiente

W 2904 3690 1943 3693

Consumo energetico del 
compressore

W 825 1130 810 1582

EER
(Valore di efficienza dal rapporto tra 
il consumo di energia e la potenza 
frigorifera)

- 2,52 2,27 1,4 1,33

Consumo di corrente di 
spunto LRA

A 30 23 30 23

Consumo di corrente di 
marcia FLA

A 5,1 7,5 4 2,8

Tipo di sbrinamento - Gas caldo

Portata d’aria ventilatore 
dell‘evaporatore

m3/h 1100

Portata d’aria ventilatore 
del condensatore

m3/h 1100

Grado di protezione IP 34

Temperatura max. 
esterna

°C 43 35

Refrigerante - R-513A R-452A

Tab. 3: Caratteristiche tecniche

19



  Libretto di istruzioni  ..................
Caratteristiche tecniche

®

Denominazione Unità 15 WN2 20 WN2 10 WL2 15 WL2

GWP 
(potenziale di riscaldamento 
globale))

- 631,4 2140

 CO
2 
equivalente t CO

2
0,474 0,505 1,605 1,712

Quantità di refrigerante g 750 800 750 800

Lunghezza cavo rete di 
alimentazione

m 2

Freccia d’aria ventilatore 
dell’evaporatore

m 6

Dimensioni disegni - vedi “Fig. 3: Dimensioni disegni 15 WN2, 

20WN2, 10 WL2, 15 WL2” a pagina 18

Peso kg 104 106 100 112

Colore RAL 9010 / 7024

Tab. 3: Caratteristiche tecniche
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3.3 Monoblocchi 40 WN3, 20 WL3

Fig. 4:  Dimensioni disegni 40 WN3, 20 WL3
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Denominazione Unità 40 WN3 20 WL3

Campo di temperatura 
della cella frigorifera

°C MT +10 / -5 BT -15 / -25

Volume max. della cella 
frigorifera

m3 40 20

Tensione V 3~400

Frequenza Hz 50

Potencia frigorífica W 4370 
(a 32 °C ambiente e 2 °C nella 

cella frigorifera)

2670 
(a 32 °C ambiente e -18 °C nella 

cella frigorifera)

Potenza frigorifera W 6120 4720

Emissione di calore
nell’ambiente

W 1750 2050

EER
(Valore di efficienza dal rapporto tra 
( consumo di energia e la potenza 
frigorifera)

- 2,5 1,3

Consumo di corrente di 
spunto LRA

A 38

Consumo di corrente di 
marcia FLA

A 10

Tipo di sbrinamento - Gas caldo

Portata d’aria ventilatore 
dell‘evaporatore

m3/h 2 x 1100

Portata d’aria ventilatore 
del condensatore

m3/h 2 x 1100

Grado di protezione IP 34

Temperatura max. 
esterna

°C 43 35

Refrigerante - R-513A R-452A

GWP 
(potenziale di riscaldamento globale)

- 631,4 2140

Tab. 4: Caratteristiche tecniche
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Denominazione Unità 40 WN3 20 WL3

 CO
2 
equivalente t CO

2
1,01 3,745

Quantità di refrigerante g 1600 1750

Lunghezza cavo rete di 
alimentazione

m 2

Freccia d’aria ventilatore 
dell’evaporatore

m 8

Dimensioni disegni - vedi “Fig. 4: Dimensioni disegni 40 WN3, 

20 WL3” a pagina 21

Peso kg 105 106

Colore RAL 9010 / 724

Tab. 4: Caratteristiche tecniche
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4 Imballaggio, trasporto e immagazzinamento

Per garantire un trasporto sicuro, il monoblocco è imballato in una 
scatolone di cartone fissato su un pallet.

ATTENZIONE

Gli apparecchi danneggiati possono causare lesioni 

alla pelle e danni materiali a causa della fuoriuscita 

di refrigerante.

In caso di gravi danni esterni all‘imballaggio e/o 

al monoblocco, informare immediatamente il 

rappresentante GOVI locale.

Non iniziare con l‘installazione del monoblocco né 

metterlo mai in funzione.

1. Posizionare il pallet su una superficie piana e verificare che
l‘imballaggio e il monoblocco non abbiano subito danni durante
il trasporto.

2. Segnalare eventuali danni riscontrati al corriere.

3. Documentare il danno con foto e specificarlo sui documenti di
trasporto.

4. Controllare che siano presenti tutti gli accessori.

5. Nello smaltimento dell‘imballo, prestare attenzione ad eventuali pezzi 
sfusi, che potrebbero essere una parte essenziale della consegna.
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4.1 Trasporto

ATTENZIONE

Rischio di danni all‘apparecchio

Il monoblocco può essere trasportato solo in posizione 

verticale.

Il monoblocco deve rimanere in posizione verticale 

per almeno sei ore prima di essere avviato.

� Per sollevare e trasportare il monoblocco, utilizzare esclusivamente 
apparecchi di sollevamento idonei. Per informazioni sul peso del
monoblocco, vedi sezione “3 Dati tecnici” a pagina 14.

� Sollevare il monoblocco secondo la sezione “6 Installazione” a
pagina 29.

4.2 Immagazzinamento 

Per l’immagazzinamento del monoblocco osservare i seguenti punti:

� Il monoblocco può essere immagazzinato solo in posizione
orizzontale.

� Il luogo di immagazzinamento deve essere asciutto e privo di polvere.

� La temperatura de almacenamiento no debe superar los 60 °C.

� Il monoblocco non deve essere immagazzinato vicino a sostanze
corrosive di nessuno tipo.

� Evitare la luce solare diretta nel luogo di immagazzinamento.
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5 Descrizione del sistema

Fig. 5: Diagramma di flusso
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Il compressore 1 aspira il refrigerante evaporato in stato gassoso 
dall‘evaporatore 8 e lo comprime.

La temperatura del refrigerante aumenta qui bruscamente.

Il vapore refrigerante viene trasportato dal compressore 1 al 
condensatore 5.

Nel condensatore 5 il gas refrigerante viene raffreddato dall‘aria 
ambiente e quindi liquefatto.

Il calore estratto nella cella frigorifera viene liberato nell‘ambiente. Il 
refrigerante liquido viene dunque raccolto nell‘essiccatore/collettore 
6 e liberato dall’umidità e dallo sporco.

La valvola a farfalla 7 regola la portata del refrigerante liquido per 
l‘evaporatore 8.

L‘evaporatore 8 si trova all‘interno della cella frigorifera, mentre il 
condensatore 5 all‘esterno di essa.
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1 Uscita d’aria 5 Unità di controllo 9 Ventilatore del 
condensatore

2 Pannello frontale 6 Vaschetta raccogli 
condensa

10 Evaporatore

3 Presa d'aria 7 Compressore 11 Ventilatore 
dell’evaporatore

4 Sistema di 
controllo

8 Condensatore

Il pannello frontale 2 serve a coprire i componenti all‘esterno della 
cella frigorifera. Al di sotto ci sono la centralina, il compressore, il 
condensatore e il ventilatore del condensatore. Lì si trova anche la 
vaschetta raccogli condensa.

L‘evaporatore 5 del monoblocco è situato all‘interno della cella 
frigorifera.

Le prese d‘aria 3 e l‘uscita d‘aria 1 vanno sempre mantenu-
te libere. Non devono essere coperte o ostruite.

2

3

3
5

11
1

6

7

8

9

10

4

Fig. 6: Panoramica del monoblocco
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6 Installazione

6.1 Requisiti di installazione

1. Leggere attentamente questo libretto di istruzioni per poter eseguire 
l’installazione in maniera adeguata.

2. Assicurarsi di disporre del monoblocco corrispondente al proprio 
ordine e che questo si trovi nelle condizioni corrette per l’installazione, 
senza mostrare danni visibili.

3. Verificare che tutti gli strumenti necessari siano disponibili nelle 
condizioni adeguate.

4. Controllare che le parti a cui è fissato il monoblocco siano 
sufficientemente stabili da sostenerne il peso.

5. Confermare che la gru o l‘intero dispositivo di sollevamento siano 
sufficientemente dimensionati per sostenere il peso del monoblocco. 
Per informazioni sul peso del monoblocco, vedi sezione “3 

Caratteristiche tecniche” a pagina 14.

6. Si noti che non si può attivare l‘alimentazione del monoblocco 
finché l‘installazione del medesimo e dei suoi accessori non è 
stata completata.

7. Evitare di contaminare/danneggiare le pareti e l‘interno della cella 
con trucioli prodotti dal taglio e foratura della lamiera.
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6.2 Installazione degli apparecchi

6.1.1 Preparazione generale

1 Pannello frontale 2 Anello di 
sollevamento

1

2

2

Fig. 7: Installazione, preparazione

1. Posizionare la cella frigorifera e il monoblocco su una superficie
piana, asciutta e pulita.
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Modello A B C D E F

WN1 / WL1

41 mm

364 mm 362 mm 75 mm

54 mm 21 mmWN2 / WL2 378 mm
655 mm 105 mm

WN3 / WL3 430 mm

E FC

A

D

B

Ø 28 mm

2. Assicurarsi che la cella frigorifera si trovi in piano.

3. Verificare che la superficie di contatto tra la parete della cella
frigorifera e il monoblocco sia piana e priva di impurità.

4. Rimuovere tutti gli ostacoli dall‘area di installazione.

5. Disporre a portata di mano di tutti gli strumenti e gli ausili necessari
per l‘installazione.

6. Svitare cinque viti e rimuovere il pannello frontale 1.

7. Verificare che il monoblocco rimanga in posizione verticale durante 
l‘intero montaggio, compreso il processo di sollevamento.

8. Fissare un dispositivo di sollevamento adeguato agli anelli di
sollevamento 2.

6.1.2 Montaggio dell’apparecchio incastrato a zainetto (soffitto amovibile)

Fig. 8: Installazione con intaglio nella parete
per apparecchio incastrato a zainetto.
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1. Rimuovere il soffitto della cella frigorifera.

2. Effettuare i lavori di preparazione, vedi sezione “6.1.1 Preparazio-

ne generale” a pagina 30.

3. Eseguire dei fori nella parete della cella frigorifera, vedi “Fig.9: 
Installazione con intaglio nella parete per apparecchio incastrato 
a zainetto” a pagina 31.

4. Posizionare il monoblocco nelle aperture di installazione sulla parete 
della cella frigorifera utilizzando un dispositivo di sollevamento o
una gru di carico.

5. Spingere le due staffe 3 su entrambi i lati del monoblocco contro
la parete della cella frigorifera e fissare le due viti.

6. Rimuovere gli strumenti di sollevamento.

3 Staffa di fissaggio

3 3

Fig. 9: Installazione dell’apparecchio incastrato a zainetto
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7. Sigillare la zona refrigerata della cella frigorifera sigillando con silicone 
lo spazio tra il monoblocco e la cella frigorifera.

8. Effettuare i lavori finali, vedi sezione “6.1.4  Lavori finali” a pagina 35.

Modello G H I J M N

WN1 / WL1 438 mm 755 mm 355 mm

100 mm

405 mm 443 mm

WN2 / WL2
731 mm 1020 mm 410 mm 455 mm 736 mm

WN3 / WL3

H

G

J

I

M

N

Fig. 10: Installazione inserendo l’apparecchio
attraverso l’apertura

6.1.3 Installazione inserendo l’apparecchio (apertura di installazione)

1. Eseguire dei fori nella parete della cella frigorifera, vedi “Fig.11:
Installazione inserendo l’apparecchio attraverso
l’apertura” a pagina 33.

2. Posizionare il monoblocco nell’apertura di installazione
sulla parete della cella utilizzando un dispositivo di sollevamento
o una gru di carico.
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4 Fori di fissaggio

4

4

4

Fig. 11: Installazione dell’apparecchio con kit-tampone

3. Fissare il monoblocco alla cella frigorifera utilizzando
i quattro fori di fissaggio 4 con viti idonee.

4. Rimuovere gli strumenti di sollevamento.

5. Effettuare i lavori finali, vedi sezione  “6.1.4 Lavori finali” a pagina 35.
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5 Tubo di scarico 7 Tubo di troppopieno

6 Gomito

7

656

6.1.4 Lavori finali

Fig. 12: Installazione, fissaggio e scarico

1. Guidare il tubo di scarico 5 attraverso il foro nel monoblocco e
collegarlo ai gomiti 6.

2. Sigillare la zona refrigerata della cella frigorifera sigillando con silicone
lo spazio tra il monoblocco e la cella frigorifera.

3. Posizionare il tubo di scarico dell‘acqua di condensa sul tubo di
troppopieno 7.

4. Collegare il monoblocco e l‘illuminazione della cella frigorifera
all‘alimentazione secondo lo schema di collegamento.

5. Montare il pannello frontale 3 con cinque viti.

6. Eseguire un test di funzionamento.
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6.3 Installazione degli accessori

Se si desidera, si può collegare una lampada all‘interno della cella 
frigorifera del monoblocco e gestirla da lì.

Non è necessario aprire l’apparecchio per installare il sistema di 
illuminazione. I collegamenti elettrici alla connessione di alimentazione 
sono stati predisposti in fabbrica. Il cavo di commutazione per 
l‘illuminazione interna si trova sulla lamiera laterale dell‘evaporatore.
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7 Comandi

I seguenti comandi si possono visualizzare o eseguire tramite il pannello 
di controllo:

 � Accensione e spegnimento del monoblocco

 � Visualizzazione e selezione della temperatura desiderata

 � Accensione e spegnimento dell‘illuminazione della cella frigorifera

 � Sbrinamento manuale

Il pannello di controllo è composto dal display LED e dai tasti di funzione.

Fig. 13: Pannello di controllo
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Simbolo Nome Funzionamento Significato

Compressore Luce fissa � Il compressore è acceso.

Luce lampeggiante � Il compressore è acceso ed è
in fase di avvio.

Sbrinamento Luce fissa � La funzione di sbrinamento è
attiva.

Luce lampeggiante

Ventilatore Luce fissa � Il ventilatore è acceso.

Allarme Luce fissa � C‘è un messaggio di errore.

Luce lampeggiante � Il messaggio di errore è stato
riconosciuto.

AUX

7.1 Display LED

Tab. 5: Display LED
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7.2 Tasti di funzione

Simbolo Premere brevemente Premere a lungo (> 5 s)

� Annullamento della funzione
selezionata

� Attivazione della funzione valore
nominale ridotto.

� Visualizzazione dei messaggi di
errore esistenti

� Accesso al menù Stato
dell‘apparecchio

� Conferma degli ordini

� Accesso al menù
Programmazione (tramite
password)

� Accensione o spegnimento
dell‘apparecchio

� Consulta delle opzioni del menù

� Aumento dei valori

� Attivazione della funzione di
sbrinamento manuale

� Consulta delle opzioni del menù

� Riduzione dei valori

� Accensione o spegnimento
dell‘illuminazione della cella
frigorifera

Tab. 6: Tasti di funzione
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1 Tasto di 
funzione

2 Display 3 Pannello di 
controllo

8 Messa in servizio

ATTENZIONE

Spegnere immediatamente il monoblocco se emette 

fumo, odori o rumori insoliti.

Contattare il servizio tecnico GOVI prima di riavviarlo.

1 2 3

Fig. 14: Messa in servizio
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1. Accendere il monoblocco.

a. Premere il tasto di funzione 1. Il LED del tasto di funzione 1 si
accende quando è disponibile la tensione di esercizio.

b. Il compressore si avvia. Il simbolo corrispondente nel display 2
lampeggia finché il compressore non è pronto per funzionare.

c. La temperatura desiderata viene visualizzata sul display 2.

2. Sbloccare i tasti, vedi sezione “9.2 Sblocco dei tasti” a pagina 43.

3. Impostare la temperatura desiderata, vedi sezione “9.2  Impostazione
della temperatura desiderata” a pagina 43.

4. Assicurarsi che:

a. l‘apertura di installazione e i fori nella parete della cella siano
chiusi ermeticamente;

b. le prese e le uscite d‘aria sul condensatore e sull‘evaporatore
non siano coperte od ostruite;

c. il pannello frontale sia correttamente posizionato e avvitato;

d. il tubo di scarico della condensa sia adeguatamente collegato
al tubo di troppopieno;

e. tutte le viti siano fissate bene;

f. il sistema funzioni correttamente.
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9 Uso

ATTENZIONE

Spegnere immediatamente il monoblocco se emette 

fumo, odori o rumori insoliti.

Contattare il servizio tecnico GOVI prima di riavviarlo.

1 2 3

4 5 6 7

Fig. 15: Pannello di controllo
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9.1 Accensione e spegnimento del monoblocco

1. Per accenderlo, premere il tasto di funzione 1 finché il LED del
tasto non si accende.

2. Per spegnerlo, premere il tasto di funzione 1 finché il LED del tasto
non si spegne.

9.2 Sblocco dei tasti

Tenere premuto qualsiasi tasto di funzione sul pannello di controllo 

per più di 5 secondi.

9.3 Impostazione della temperatura desiderata

Il monoblocco deve essere acceso e il blocco tasti disattivato.

1. Premere brevemente il tasto di funzione 4 e sul display 2 comparirà 
“SET”.

2. Premere di nuovo il tasto di funzione 4 e sul display 2 comparirà
la temperatura impostata attualmente.

3. Aumentare la temperatura da impostare premendo il tasto di
funzione 3 o diminuirla premendo il tasto di funzione 7. Il valore
viene modificato di 0,1 °C ogni volta che si preme il pulsante. Se i
tasti di funzione 3 o 4 vengono premuti più a lungo, il valore cambia 
più velocemente dopo un po‘.

4. Dopo aver raggiunto il valore desiderato, premere nuovamente il
tasto di funzione 4 per impostare il valore visualizzato. La tempera-
tura attuale della cella frigorifera viene ora visualizzata sul display 2.
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9.4 Accensione e spegnimento dell’illuminazione

Il monoblocco deve essere acceso e il blocco tasti disattivato.

1. Per accenderlo, premere il tasto di funzione 6 finché il LED del
tasto non si accende.

2. Per spegnerlo, premere il tasto di funzione 6 finché il LED del tasto
non si spegne.

9.5 Sbrinamento manuale

Il monoblocco deve essere acceso e il blocco tasti disattivato.

1. Tenere premuto il tasto di funzione 3 per più di 5 secondi finché non 
viene emesso un segnale acustico. Si avvia lo sbrinamento manuale.
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10 Manutenzione

Occorre effettuare un servizio di manutenzione del 

monoblocco

� ogni sei mesi oppure

� dopo un lungo periodo di inattività oppure

� dopo il funzionamento in un ambiente polveroso

o umido.

Una manutenzione incauta può causare malfunzionamenti 
o danneggiare il monoblocco.
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10.1 Pulizia

10.1.1 Pulizia dei componenti all‘interno della cella frigorifera

AVVERTIMENTO

Rischio di incendio ed esplosione

Non utilizzare solventi infiammabili come alcol, benzina 

o diluenti per pulire.

1. Scollegare il monoblocco dall’alimentazione ed evitare che si
riaccenda.

2. Pulire l‘evaporatore 1 con aria compressa.

3. Riattivare la tensione ed eseguire un test funzionale del monoblocco.

1

1 Evaporatore

Fig. 16: Pulizia dei componenti all’interno
della cella frigorifera
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10.1.2 Pulizia dei componenti esterni 

1. Scollegare il monoblocco dall’alimentazione ed evitare che si
riaccenda.

2. Svitare cinque viti e rimuovere il pannello frontale 1.

3. Pulire il condensatore 2 soffiando aria compressa dall’alto al basso 
attraverso le alette di raffreddamento.

4. Se necessario, riallineare le alette sul condensatore 2 dopo la pulizia.

5. Montare il pannello frontale 1 con cinque viti.

6. Riattivare la tensione ed eseguire un test funzionale del monoblocco.

1 Pannello 
frontale

2 Condensatore

1

2

Fig. 17: Pulizia dei componenti esterni
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11 Malfunzionamenti

11.1 Risoluzione dei problemi

Errore e 
malfunzionamento

Causa Soluzione

Il monoblocco 
non raffredda a 
sufficienza.

La temperatura esterna è 
troppo alta.

� Controlla se ci sono perdite
nella cella frigorifera.

� Garantire un‘adeguata
ventilazione nel luogo di
installazione.

C’è una perdita di 
refrigerante.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Il condensatore è ostruito. � Pulire il condensatore, vedi

sezione “10.1.2 Pulizia dei

componenti esterni” a

pagina 47.

I ventilatori non 
funzionano.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

La circolazione dell‘aria 
nell‘area esterna (zona 
del condensatore) 
del monoblocco è 
compromessa.

� Garantire che ci sia spazio
sufficiente intorno al
monoblocco.

� Rimuovere dall‘area della
circolazione dell’aria
tutti gli oggetti che vi
interferiscono.

La circolazione 
dell‘aria all‘interno 
della cella frigorifera è 
compromessa.

� Controllare la posizione
degli oggetti nella cella
frigorifera.

� Posizionare gli oggetti in
modo che la circolazione
dell‘aria non sia ostruita.

Il monoblocco si 
accende e si spegne 
automaticamente.

Non è impostata nessuna 
temperatura desiderata.

� Impostare la temperatura
desiderata  vedi sezione

“9.3 Impostazione della

temperatura desiderata”

a pagina 43.

Il sensore di temperatura 
è difettoso.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Tab. 7: Risoluzione dei problemi
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Errore e 
malfunzionamento

Causa Soluzione

L'interruttore di alta 
pressione salta.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Il monoblocco perde 
acqua.

Il tubo di scarico è 
ostruito.

� Rimuovere le impurità
depositate nel tubo
di scarico con aria
compressa.

Si forma del ghiaccio 
sull‘evaporatore.

La porta della cella 
frigorifera si apre.

� Chiudere la porta della cella
frigorifera.

Il ventilatore 
dell’evaporatore è 
difettoso.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Lo sbrinamento 
automatico non funziona.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

L‘illuminazione nella 
cella frigorifera non 
funziona.

Non c’è alimentazione 
elettrica.

� Assicurarsi che il
monoblocco sia
acceso, vedi sezione

“9.1 Accensione e

spegnimento del

monoblocco” a pagina

43.

� Assicurarsi che
l‘illuminazione sia
accesa, vedi sezione,
9.4 Accensione

e spegnimento

dell’illuminazione” a

pagina 44.

� Verificare il funzionamento
della lampada nella cella
frigorifera.

� Controllare il cablaggio
dell‘illuminazione.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Tab. 7: Risoluzione dei problemi
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11.2 Codici di errore

Codice di 

errore

Causa Soluzione

E1 Il sensore di temperatura nella cella 
frigorifera è difettoso.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

E2 Il sensore della temperatura di 
sbrinamento è difettoso.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

AH1 Allarme: la temperatura è troppo 
alta.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

AL1 Allarme: la temperatura è troppo 
bassa.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

HPA L’interruttore di alta pressione è 
saltato.

� Contattare il servizio
tecnico GOVI.

Tab. 8: Codici di errore
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12 Allegato

12.1 Schemi elettrici

Lo schema elettrico corrispondente è anche presente 
all‘interno del pannello superiore dell‘apparecchio.
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